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A. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

1. WST P
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce
wykonania i odbioru:
- prac modernizacyjnych w budynku SUW Kudowa Zdrój wraz z modernizacj  filtrów
- budowa przybudówki do budynku SUW
- budowa nowego Zbiornika akumulacji cznie z orurowaniem
- budowa Zbiornika pop uczyn
- remont Zbiornika wody do p ukania
- remont Studni Nr.10 oraz studni IMKA Nr.1,2,3,4.
- budowa ruroci gu t ocznego ze studni Nr 10 w Jeleniowie do SUW w Da czowie

1.2 Zakres stosowania ST.
ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia i odbioru robót zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  wraz z rysunkami.

Zakres prac obejmuje:
1.3.1  Prace przygotowawcze - CPV 45210000-2
1.3.2  Prace monta owe - CPV 45210000-2
1.3.3  Prace elektryczne - CPV 45311000-0
1.3.4  Betonowanie konstrukcji - CPV 45262311-4
1.3.5  Fundamentowanie - CPV 45262210-6
1.3.6  Prace malarskie - CPV 45400000-1
1.3.7  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci

oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej - CPV 45200000-9
1.3.8. Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne - CPV 45111000-8
1.3.9. Instalacje zewn trzne – Sie  wodoci gowa - CPV 45231300-8

1.4 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót:
- prac modernizacyjnych w budynku SUW Kudowa Zdrój wraz z modernizacj  filtrów
- budowa przybudówki do budynku SUW
- budowa nowego Zbiornika akumulacji cznie z orurowaniem
- budowa Zbiornika pop uczyn
- remont Zbiornika wody do p ukania
- remont Studni Nr.10 oraz studni IMKA Nr.1,2,3,4.
- budowa ruroci gu t ocznego ze studni Nr 10 w Jeleniowie do SUW w Da czowie

1.5 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w ST s  zgodne z odpowiednimi okre leniami podanymi w opracowaniu „Ogólne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót” oraz PN.



1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIA Y.
Do realizacji mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materia y stosowane przy wykonaniu robót powinny:
- by  nowe i nieu ywane,
- by  materia em gatunkowym aktualnie produkowanym,
- odpowiada  wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz innych
niewymienionych, ale obowi zuj cych norm i przepisów,
- mie  wymagane polskimi przepisami wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaw  z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpiecze stwa.
Przed u yciem materia ów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powy szego.

3. SK ADOWANIE.
Wszystkie materia y powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany w oryginalnych
opakowaniach na paletach. Powierzchnia sk adowania winna by  równa, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów. Magazynowane materia y nale y zabezpieczy  przed opadami atmosferycznymi w
pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych.

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu, na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu,
itp. Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  kierownika budowy.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie, na jako  wykonywanych robót. Na rodkach transportu przewo one materia y
powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórc . Materia y techniczne, rodki i urz dzenia transportowe powinny by
odpowiednio przystosowane do transportu materia ów elementów, konstrukcji, urz dze  itp.
Niezb dnych do wykonania robót. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przedmioty w sposób
zapobiegaj cy ich uszkodzeniu.



6. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
6.1.3.1 Prace przygotowawcze - CPV 45210000-2

Do zakresu wchodzi demonta :
wyposa enia SUW
galeria rur
zawory
dozowniki

6.1.3.2 Prace monta owe - CPV 45210000-2
Przewidziane s  nast puj ce prace:

6.1.3.2.1 Suterena
Do istniej cych pomieszcze  jest proponowane dozowanie PAX oraz przygotowanie i dozowanie
ozonu. W tych pomieszczeniach jest proponowany nowa pod oga ceramiczna z coko em wysoko ci
100 mm. W komorze armaturowej filtrów zdemontuj  si  istniej ce stalowe pokrywy kana ów
armaturowych cznie z ramami i s  proponowane nowe pokrywy z arowo pocynowanej stali.
Jednocze nie poprawi si  istniej ca cementowa powierzchnia pod ogi.
Istniej ce dwa filtry piaskowe b  przebudowany na jeden filtr WAG i zbiornik wody
napowietrzonej. Istniej ce przej cia do filtrów b  wyburzone i niepotrzebne przej cia b
wodoszczelnie dobetonowane, wi de za cznik „Detale budowlane“. Nowe przej cia, które nie b
w miejscach po wyburzonym ruroci gu b  wykonane przy monta u wierceniem i uszczelnieniem z
segmentowej uszczelki TAYLOR SEAL. Otwory po wyburzonych przej ciach poprzez konstrukcj
stropu dobetonuj  si  C 20/25 z uzupe nieniem konstrukcji pod ogi.
Istniej cy ruroci g odpadowy DN 300, który jest u ony w przestrzeni pod przysz  przybudówk

dzie na nowo u ony pod pod og  sutereny z wyprowadzeniem odbicia dla mo liwego
wprowadzenia ruroci gu technologicznego. Nowy ruroci g jest proponowany z PP DN300. Po

eniu ruroci gu uzupe ni si  konstrukcja pod ogi w istniej cym sk adzie cznie z po czeniem
wodoszczelnej izolacji.
Istniej ca przestrze  armaturowa (pomieszczenie Nr. 005) ma nieodpowiedni  wysoko  przy wej ciu
z korytarza a ze wzgl du na nowo proponowan  technologi  oraz jej potrzebn  obs ug  jest
proponowane nowe zadaszenie obu komór. W zwi zku z tym proponowane jest zburzenie cz ci muru
korytarza i nowe wymurowanie do potrzebnej wysoko ci wed ug rysunkowej cz ci dokumentacji
projektowej z kszta tek grubo ci. 250 mm. Na mur uko czony nale y u  wyrównuj  warstw
betonu oraz b dzie u ona drewniana konstrukcja pulpitowego dachu z dachówk  z asfaltowych
pasów na drewniany szalunek.
Pomieszczenia w suterenie b  posiada y now  wentylacj  za pomoc  wentylatorów do ruroci gów i
ssawnych otworów zakrytych kratkami wentylacyjnymi. Istniej ce drzwi stalowe b  zamienione na
nowe plastikowe, wi de Spis prac pomocniczych.

6.1.3.2.2 Parter
Do istniej cych pomieszcze  dozowania chloru b dzie po wyburzeniu cian zainstalowane urz dzenie
do dezynfekcji wody MIOX. Wyburzone zostan  niepotrzebne betonowe bloki oraz istniej ca
ceramiczna oblicówka pod ogi i cian. Jest proponowana nowa kwasoodporna oblicówka cian w.
2000 mm oraz kwasoodporna pod oga.
W przysz ym zbiorniku wody napowietrzonej zostanie wyburzone betonowe koryto i mi dzydno. W
pomieszczeniu filtrów b dzie wyburzona pod oga ceramiczna oraz oblicówka filtrów i zast pi si
nowymi w zakresie rysunkowej cz ci dokumentacji projektowej.
Na koniec si  uzupe ni i poprawi si  tak e tynki wewn trzne, pomieszczenia pomaluj  si  dwukrotnie
na bia o.
Dalsze szczegó y prac znajduj  si  w dokumentacji wykonawczej.



6.1.3.3 Prace elektryczne - CPV 45311000-0
Projekt obejmuje kompletn  instancj  elektryczn , cznie z szaf  zasilaj  oraz przeniesienie danych
na dyspozytorni .
Nowe wykonana b dzie elektroinstalacja budowlana i ochrana odgromowa.
Rozdzielnia 1RM1-1, 2 jest rozdzielni  skrzynkow  blaszan  z dwoma polami, typu SAREL ze sta

yt  monta ow  i dwoma ruchomymi p ytami, zabudowanymi na wspólnej ramie. Na sta ej ramie
umieszczone s  elementy si owe. Na ruchomych p ytach umieszczone s  karty sterownika, elementy
sterowania, schemat technologiczny w postaci panelu synoptyki. Rozdzielnia jest wykonana w stopniu
ochrony IP54, a po otwarciu drzwi IP20. Rozdzielnia jest wyposa ona ogrzewanie wewn trzne za
pomoc  grza ki, – 81EH1, co stanowi ochron  s abopr dowych urz dze  przed kondensacj  wody
oraz podniesie ywotno  rozdzielni.
Na wej ciowych zaciskach rozdzielni s  zainstalowane ochronniki przepi ciowe klasy B+C. Przed

ównym wy cznikiem jest zabudowane gniazdo serwisowe i wiat o. Ten element pozostaje pod
napi ciem przy wy czeniu g ównego wy cznika. W rozdzielni s  u yte elementy firm Moeller i
Schneider Electric.
Urz dzenia obiektowe s  pod czone si owymi kablami typu CYKY (YDY), a kable sterownicze typu
SYKFY (YTKSYekw). Wszystkie kable i przewody s  chronione przeciw uszkodzeniom mechanicznym
poprzez u enie w rurach, listwach lub kablowych korytach.
Obiekt b dzie wyparzony w zast pcze ród o zasilania zgodnie z dokumentacj  techniczn

Dalsze szczegó y prac znajduj  si  w dokumentacji wykonawczej.

6.1.3.7  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej - CPV 45200000-9

6.1.3.7.1 Przybudówka SUW
Dla przybudówki SUW zosta  wybrany teren obok istniej cego obiektu po jego zachodniej stronie i

dzie ona nawi zana do istniej cej szeroko ci obiektu 7, 20 m, d ugo  przybudówki 6,80 m.
Istniej cy obiekt SUW i przybudówka b  tworzy  dwa samodzielne obiekty dylatacyjne oddzielone
szczelin  dylatacyjn  szeroko ci 25 mm, która b dzie wype niona deskami z ekstradowanego
styropianu grubo ci. 25 mm i z obu stron wyposa ony w okr y uszczelniaj cy profil z piany
polietylenowej rednicy odpowiadaj cej szeroko ci szczeliny.
Przed rozpocz ciem jakichkolwiek prac inwestor zinwentaryzuje i wyznaczy wszystkie sieci
in ynierskie oraz inne przeszkody z okre leniem ich kierunku i g boko ci ich u enia.
Maszynowe wykonanie wykopu budowlanego b dzie wykonywane tak, aby p aszczyzna
fundamentowa (dno fundamentu) po r cznym doczyszczeniu by a zako czona na poziomie
wysoko ciowym  –3,550. Wykop jest proponowana z cianami o spadku 2:1.

aszczyzn  fundamentow  przed rozpocz ciem kolejnych prac odbierze inspektor nadzoru.
aszczyzna fundamentowa powinna by  homogenna.

Po odebraniu p aszczyzny fundamentowej z geologiem i zapisem w dzienniku budowy p aszczyzn
wyposa y si  w warstw  zag szczonego wiro-piasku grubo ci 200 mm. Mi dzy desk  fundamentow
i wirowo-piaskow  poduszk  znajdzie si  warstwa podk adowego betonu C 12/15 – Dmax16-S3
grubo ci 100 mm z poziomu powierzchni na rz dnej - 3,25 m.
Po obwodzie przysz ej przybudówki u y si  na beton podk adowy pasek uziemiaj cy 30  x  4  mm
FeZn a w dwóch przeciwleg ych k tach zostawi si  wolny na d ugo ci  cc  5, 0 m   i   wyprowadzi si
na powierzchni  terenu.  Dalsze po czenie wi de za cznik cz ci elektro.
Dolna cz  obiektu b dzie wykonana, jako elazobetonowa wanna z wodoszczelnego elbetonu
grubo ci. 400 mm. Na stwardnia y i oczyszczony beton podk adowy przygotowanej p aszczyzny



fundamentowej u y si  zbrojenie stalowe i wybetonuje si  dno z mieszanki betonowej C 25/30 –
XC2 – Dmax16 – S2 (maks. przeciek 50 mm wed ug EN 12 390-8) w grubo ci 400 mm. Konstrukcja
jest uzbrojona stal  10 505 (R).
Poziome szczeliny robocze s  przewidywane w miejscu kontaktu deski fundamentowej ze cianami.
Przed dalszym betonowaniem nale y dla zapewnienia dobrego po czenia stwardnia ego betonu
z kolejn  warstw wie ego betonu nawierzchni  szczeliny roboczej starannie przygotowana –
niepo czone cz ci stwardnia ego betonu, cementowy film na jego powierzchni i nieczysto ci, które
przeszkadzaj  jego dobremu po czeniu ze wie ym betonem - mechanicznie si  oczyszcz , potem
szczelin  obmyje si  wod  i beton si  gruntownie nawil y. Wod  pozosta  w wg bieniach
powierzchni nale y usun . Szczeliny robocze mi dzy dnem i cianami uszczelni si  profilami

czniej cymi bentonitowymi (20 x 25 mm), jest to trwa e plastyczny materia . Ruchy w szczelinie,
np. osiadanie budynku, nie maj  wp ywu na uszczelnienie. Przy instalacji paska powierzchnia
powinna by  czysta, bez resztek betonu i ka y wodnych, wilgotny beton nie stanowi przeszkody.
Proponowane uszczelniaj ce paski bentonitowe cz  si  stykiem na styk bez nawisów lub spawania.
Pasek uszczelniaj cy b dzie zainstalowany w rodku cian. Na pasek nasadzi si  kratk  mocuj  i
oboje  si  zamocuje  si  gwo dziami  stalowymi  w  rozst pie  cc  0,25  m.  Post powanie  nale y
konsultowa  z firm , która dostarcza paski uszczelniaj ce.
Przed rozpocz ciem betonowania poszczególnych kompletnych cz ci konstrukcji, uzbrojenie
odbierze inspektor nadzoru.
Przy betonowaniu cian zbiorników nawi zuj cych na oczyszczon  i nawil on  szczelin  robocza
z uszczelnieniem bentonitowym paskiem p czniej cym  (20 x 25 mm) nale y post powa
równomiernie po obwodzie po warstwach a beton starannie zag szcza  wibratorami.
Przy produkcji, transporcie, opracowaniu i piel gnacji mieszanki betonowej powinien dostawca
spe nia  postanowienia EN 206-1. Szczegó owo jest to specyfikowane w za czniku „Cz
konstrukcyjna“.
Nadziemne obwodowe mury no ne s  proponowane z bloków ceglanych na pióro i rowek grubo ci.
400 mm. Mur b dzie uzbrojony w wysoko ci +3, 900 elbetonow  uzbrajaj  namurnic  w. 200 mm
z betonu C 30/37-XC4-Dmax16-S2. Zadaszenie obiektu i konstrukcj  stropu b dzie tworzy  dach
dwuspadowy z no  konstrukcj  z drewnianego zr bu. Le nie b  kotwione do elbetonowej
namurnicy za pomoc rub stalowych. Jako zadaszenie s  proponowane arkusze blaszane z blachy
stalowej arowo ocynkowanej z warstw  plastiku na górnej stronie. Szczegó owe rozwi zanie wi de
rozdzia  4.E Sk ad konstrukcji. Dla odprowadzenia wód deszczowych s  proponowane koryta i
deszczowa rynny z blachy pokrytej plastikiem.
W murze obwodowe s  proponowane okna plastikowe uchylne wym.1200/600 mm. Do wentylacji
przestrzeni jest proponowany wentylator do ruroci gu i otwory ss ce zakryte kratkami.
Tynki wewn trzne s  proponowane wapienno cementowe g adkie, tynki zewn trze równie  g adkie
wapienno cementowe z dwukrotnym malowaniem farb  akrylow . Obok przybudówki b dzie
wykonany okapowy chodnik z bruku betonowego do piaskowego pod a grubo ci. 100 mm.

6.1.3.7.2 Utwardzenie tereny i ogrodzenie
Istniej ca komunikacja przyjazdowa b dzie cz ciowo pod proponowan  przybudówk  wyburzona i
po sko czeniu budowy b dzie wykonana nowa cz  komunikacji sz.3, 0 m z podk adem grubo ci.
450 mm. Podk ad tworzy 350 mm wiro-kruszywo, 60 mm kruszywo z asfaltem i 40 mm
asfaltobetonu, jako warstwa ko cowa.
Istniej ce ogrodzenie z betonowej podmurówki i paneli stalowych, które si  znajduje w miejscu
proponowanej przybudowy wyburzy si . Dlatego, e jest proponowany wykop ze spadzistymi
cianami wykopu, b dzie konieczne wyburzy  i cz  ogrodzenia o d ugo ci cc 2,0 m. To po

sko czeniu budowy b dzie zrekonstruowane do oryginalnego stanu w ten sposób, e wybetonuje si



nowa podmurówk  o takich samych wymiarach, jako istniej ca i zainstaluje si  z powrotem po
ewentualnych naprawach panele stalowe.

6.1.3.7.3 Sk ady konstrukcji
Sk ad „A“

Arkusze dachowe z blachy stalowej arowo pocynowanej z warstw  plastiku na górnej
stronie
deski 40/60 mm
deski poprzeczne 40/60 mm (szczelina powietrzna)
dyfuzyjna folia kontaktowa
izolacja cieplna z we ny mineralnej godna do dachów spadzistych grubo ci. 100 mm
mi dzy krokwie 100/140 mm
paroszczelna folia PE
profil stalowy i 500 mm dla kotwienia podsufitowej konstrukcji
gips-kartonowe deski RIGIPS RFI 15 przeciwpo arowe impregnowane do wilgotnego
rodowiska

Sk ad „B“

pasy z modyfikowanych kauczukowych asfaltów SBS  z filitowym obsypem grubo ci. 4
mm
pasy z modyfikowanych kauczukowych asfaltów SBS powierzchnia mineralna
asfaltowy pas typu W13 przybity
drewniane deskowanie grubo ci. 24 mm
dyfuzyjna folia kontaktowa
izolacja cieplna z we ny mineralnej do dachów grubo ci. 80 mm mi dzy krokwie 100/120
mm
folia paroszczelna PE
profil stalowy i 500 mm dla kotwienia podsufitowej konstrukcji
gips-kartonowe deski RIGIPS RFI 15 przeciwpo arowe impregnowane do wilgotnego
rodowiska

Sk ad „C“

powierzchnia cementowa grubo ci. 30 mm
dno z wodoszczelnego elbetonu C 25/30-XC2-Dmax16-S2 (mak. przeciek 50 mm
wed ug EN 12 390-8) grubo ci. 400 mm
beton podk adowy C 12/15-Dmax16-S3
zag szczony wirowo-piaskowy podsyp grubo ci. 200 mm
teren pierwotny

Sk ad „D“

ciana z wodoszczelnego elbetonu C 25/30-XC2-Dmax16-S2 (mak. przeciek 50 mm
wed ug EN 12 390-8)  grubo ci. 400 mm
1x malowanie penetracyjne + 2 x roztwór asfaltowy

6.1.3.7.4 Techniczne rozwi zanie zbiornika

6.1.3.7.4.1 Prace ziemne i fundamenty obiektu
Przed rozpocz ciem jakichkolwiek prac inwestor zinwentaryzuje i wyznaczy wszystkie sieci
in ynierskie oraz inne przeszkody z okre leniem kierunku i g boko ci ich u enia.
Po odznaczeniu zbiornika wykona si  zdejmowanie ziemi ornej o grubo ci. 30 cm i jej u enie
oddzielnie od pozosta ej wykopanej ziemi. Wykop maszynowy wykopu budowlanego b dzie



wykonywany tak, aby p aszczyzna fundamentowa po r cznym doczyszczeniu by a uko czona na dwu
poziomach wysoko ciowych, tj. – 0, 650 i  –1,550.

aszczyzn  fundamentow  przed rozpocz ciem kolejnych prac odbierze inspektor nadzoru.
aszczyzna fundamentowa powinna by  homogenna.

Po odebraniu p aszczyzny fundamentowej geologiem i zapisem do dzienniku budowy si  p aszczyzna
wyposa y w warstw  zag szczonego wiro-piasku grubo ci. 200 mm pod czonego na drena
obwodowy z rur PCV DN 100 wyprowadzon  do komory kanalizacyjnej na ruroci g spustu zbiornika.
Mi dzy desk  fundamentow  i wirowo piaskow  poduszk  znajduje si  warstwa podk adowego
betonu C 12/15 – Dmax16-S3 grubo ci. 100 mm z poziomu powierzchni na rz dnych - 0, 35 i - 1, 25
m pod dnem przysz ego zbiornika.
Po obwodzie przysz ego zbiornika (pojemnika, komory armaturowej) u y si  na beton podk adowy
pasek uziemiaj cy 30  x  4  mm  FeZn a przy cianie czo owej komory armaturowej zostawi si  wolny
w d ugo ci  cc  5, 0 m   i   wyprowadzi si  na powierzchni  terenu.  Dalsze po czenie wi de za cznik
cz ci elektro. Na tak przygotowanej powierzchni si  wybetonuje w asny zbiornik.  Relatywne rz dne

 opomiarowane od dna zbiornika z wysoko ci  0 , 000  96,50 m.

6.1.3.7.4.2 Pojemniki zbiornika
Pojemniki akumulacyjne i komora armaturowa tworz  samodzielne obiekty dylatacyjne oddzielone
szczelinami dylatacyjnymi szeroko ci 25 mm, które b  wype nione deskami heraklitowymi
grubo ci. 25 mm i z obu stron potem wyposa one w okr y profil uszczelniaj cy z piany
polietylenowej o rednicy odpowiadaj cej szeroko ci szczeliny.
Zbiornik o obj to ci   2  x  150 m3    sk ada si  z dwu pojemników akumulacyjnych  z   oddzielon
komor    armaturow .  Pojemniki s  prostok tnego kszta tu ze wspóln cian  oddzielaj  i maj
wymiary zewn trzne   11,05  x  12,70  m.
Na stwardnia y i oczyszczony beton podk adowy przygotowanej p aszczyzny fundamentowej u y
si  uzbrojenie stalowe i wybetonuje si  dno z obni onym pojemnikiem spustowym z mieszanki
betonowej C 25/30 – XC2 – Dmax16 – S2 (mak. przeciek 50 mm wed ug EN 12 390-8) grubo ci  350
mm. Konstrukcja jest uzbrojona stal  10 505 (R).
Poziome szczeliny robocze przewidywane s  w miejscu kontaktu deski fundamentowej ze cianami.
Przed dalszym betonowaniem dla zapewnienia dobrego po czenia stwardnia ego betonu z kolejn
warstw wie ego betonu nawierzchnia szczeliny roboczej powinna by  starannie przygotowana –
niepo czone kawa ki stwardnia ego betonu, cementowy film na jego powierzchni i nieczysto ci
przeszkadzaj ce przed jego bezb dnym po czeniem ze wie ym betonem oczyszcz  si
mechanicznie, potem szczelina si  umyje wod  a beton gruntownie si  nawil y. Wod  pozosta
w wg bieniach powierzchni nale y usun . Szczeliny robocze mi dzy dnem i cianami uszczelni si

czniej cymi profilami bentonitowymi (20 x 25 mm), co jest trwa e plastyczny materia . Ruchy w
szczelinie, np. osiadanie budynku, przebiegaj  bez szkodliwych skutków. Przy instalacji paska
powierzchnia powinna by  czysta, bez resztek betonu i ka y wodnych, wilgotny beton nie jest
przeszkod . Proponowane bentonitowe paski uszczelniaj ce cz  si  stykiem na styk bez nawisów lub
spawania. Pasek uszczelniaj cy b dzie zainstalowany w rodku cian. Na pasek nasadzi si  kratk
mocuj ca i obie cz ci si  zamocuje gwo dziami stalowymi w rozst pie cc 0,25 m. Post powanie
nale y konsultowa  z firm , która dostarcza paski uszczelniaj ce.
Przed rozpocz ciem betonowania poszczególnych kompletnych cz ci konstrukcji, uzbrojenie
odbierze inspektor nadzoru.
Przy betonowaniu cian zbiorników nawi zuj cych na oczyszczon  i nawilgocon  szczelin  robocz
z uszczelnieniem p czniej cym paskiem bentonitowym (20 x 25 mm) nale y post powa
równomiernie po obwodzie warstwami a beton starannie zag szcza  wibratorami.



Przy produkcji, transporcie i k adzeniu mieszanki betonowej powinien dostawca spe nia
postanowienia EN 206-1. Szczegó owo jest wszystko specyfikowane w za czniku „Cz
konstrukcyjna“.
Wybetonowane pojemniki zostan  zakryte strunowymi panelami stropowymi SPIROLL i
zainstalowana b dzie konstrukcja stalowa ze wsporników I 180 mm w miejscu muru nadbudowy
wej cia do zbiornika. Szczeliny mi dzy panelami SPIROLL b  zalane zapraw  betonow . Na strop

 po one kraty KARI  5/5 mm, oka 100/100 mm, do których si  zamocuj  pr ty zbrojenia ze
cian. Ca y strop b dzie zalany mieszank  betonow  - wytworzona b dzie monolityczna elbetonowa

membrana - wi de plany uzbrojenia.
Dla wej cia do pojemników zostanie wymurowana na stropie konstrukcji pojemników. Mury
nadbudowy nawi zuj ce na komor  armaturow  s  proponowane z bloków ceglanych na pióro i rowek
o grubo ci. 375  mm na zapraw  MVC i zastropieniem odci onymi deskami stropowymi   PZD
grubo ci. 100 mm. Mury b  pod zastropieniem ci gni te elbetowymi wie cami wysoko ci 150
mm a ze strony zewn trznej ocieplone LIGNOPOREM grubo ci. 50  mm i wykonany zostanie tynk.
Na pod cian  b dzie do wie ca zakotwiona namurnica, na której b  po one krokwie dachu.
Konstrukcja stropowa nadbudowy b dzie od góry po zatarciu szczelin wyposa ona w paroszczeln
ochron , ciepln  izolacj  z w ókien mineralnych grubo ci. 100 mm kryt  tektur  A500 na sucho.
Na krokwie b dzie po ona folia dyfuzyjna i wykona si  deskowanie z dachówk  z arkuszy
blaszanych z blachy stalowej arowo ocynkowanej z warstw  plastiku na górnej stronie.

ciany i strop b  wyposa one w g adki cementowy tynk a u pod ogi ciany ob  si  ceramicznym
coko em.
Stropy konstrukcje pojemników zostan  wyposa one w paroszczeln  ochron , ciepln  izolacj  z
utwardzonego styropianu grubo ci. 50 mm i utwardzonego styropianu pokrytego SKLOBITEM
grubo ci. 50 mm, wodoszczeln  izolacj  3x SKLOBIT z ochronn  tekstyln  i hydro izolacyjn  foli
z PCV-P usztywnion  na dolnej stronie podk adk  z nietkanej tkaniny grubo ci. 3 mm odporn  na
przerastanie korzeni.

lusarskie obróbki wewn trz zbiorników akumulacyjnych s  proponowane ze stali nierdzewnej,
szczegó y wi de Detale PBP.
Wentylacja zbiorników akumulacyjnych jest rozwi zywana samodzielnymi ruroci gami
wentylacyjnymi z wymienialnymi filtrami py owymi i jest prowadzona z wej ciowej nadbudowy
pojemników poprzez komor  armaturow  do przestrzeni zewn trznej. Na ruroci g ssania i wydechu
wentylacji s  w pomieszczeniach nadbudowy akumulacji zainstalowane na cian  filtry powietrza. Na
zewn trz obiektu komory armaturowej jest na ruroci g wydechu zainstalowana przeciwdeszczowa
aluzja z sieci  przeciw insektom a ruroci g ssania jest wyprowadzony nad dach i zako czony

samoczynn  g owic  wentylacyjn .
Przej cia do pojemnika akumulacyjnego s  proponowane, jako wiercone z  uszczelnieniem za pomoc
segmentowego uszczelnienia TAYLOR SEAL.
Dno obu pojemników b dzie wyprofiluje si  betonow  zapraw cznie z pojemnikami odbiorowymi
do miejsca spustu.  Po próbie wodoszczelno ci pojemników ciany, strop i dno wyposa y si  w
zapraw  cementow  wodoszczeln , która ma atest dla kontaktu z wod  pitn . Zewn trzne ciany b
po poprawieniu wyposa one w 1 x np. malowanie i potem 2 x  malowanie SA 10  a ca y zbiornik
obsypie si  wykopan  ziemi  wraz z ukszta towaniem w stosunku  1  :  1,5 do terenu pierwotnego,
pokryje humusem i obsieje traw .

6.1.3.7.4.3 Komora armaturowa
Podziemna cz  komory armaturowej o wymiarach wewn trznych 7,00 x  3,00  m   i wysoko ci  3,85
m jest proponowana do wykonania z uzbrojonej mieszanki betonowej C 25/30 – XC2 – Dmax16 – S2



(mak. przeciek 50 mm wed ug EN 12 390-8) z grubo ci  dna i cian 300 mm. Konstrukcja jest
usztywniona stal  10 505 (R).
Szczegó owy opis betonowania, wymogów, co do sk adu mieszanki betonowej, k adzenia i
eksploatacji betonu, uszczelnienia szczeliny roboczych jest szczegó owo opisane w cz ci 4B
Pojemniki zbiornika.
Przyziemie  wymuruje si  z bloków ceglanych na pióro i rowek grubo ci. 375 mm z oporem cieplnym
R=2,52 m2K/W na zapraw  MVC. Komora armaturowa jest od pojemników z wej ciow  nadbudow
dylatacyjn  szczelin  wype nion  deskami heraklitowymi grubo ci. 25 mm i z obu stron wyposa ona
w okr y uszczelniaj cy profil z piany polietylenowej rednicy odpowiadaj cej szeroko ci szczeliny.
Suterena komory armaturowej jest zastropiona odci onymi panelami stropowymi PZD grubo ci. 140
mm. Z bocznej strony jest w stropie zostawiony 1, 00 m szeroki otwór wej ciowy i monta owy.
Konstrukcj  stropu nad przyziemiem b dzie tworzy  no na konstrukcja zr bu z obk adem gipsowo-
kartonowymi deskami RIGIPS RFI 15, 0 impregnowanymi przeciwpo arowo na stalowych profilach
HUT. Namurnica zr bu b dzie u ona i zakotwiona do obwodowego wie ca usztywniaj cego cian
w. 200 mm. Drewno namurnic, zr bu i pobicie b dzie impregnowane przeciw grzybom drzewnym.
Drewniany zr b tworzy pó kowy dach ze spadkiem 20°, dachówk  z blaszanych arkuszy z blachy
stalowej arowo ocynkowanej z warstw  plastiku na górnej stronie, blacharskie obróbki z blachy
pokrytej plastikiem.
Pod oga sutereny na rz dnej –0, 95 wyposa y si  w zapraw  cementow  ze spadkiem do pojemnika
odpadowego, który b dzie opró niany poprzez odpompowanie.
Dla monta u ruroci gu wodoci gowego w  suterenie w cianie czo owej zostawi si  trzy otwory
monta owe wielko ci 350 x 350 mm, które po zainstalowaniu ruroci gu wodoszczelnie dobetonuj , wi
de Detale budowlane.
Komora armaturowa jest rozwi zywana bez okien tylko z o wietleniem sztucznym. Drzwi wej ciowe
do komory armaturowej oraz do pojemników akumulacyjnych s  plastikowe. Naturalna wentylacja
sutereny i przyziemia jest zapewniona plastikowymi kratkami wym. 150/150 mm.
Wej cie do sutereny na rz dnej –0, 95 z przyziemia KA na rz dnej +3, 10 jest rozwi zane poprzez
zostawienie przej cia w stropie konstrukcji po drabinie stalowej. Z przyziemia drzwiami jest
bezpo rednie wej cie do pojemników. lusarskie wyko czenia komory armaturowej s  proponowane
ze stali nierdzewnej, szczegó y wi de Detale PBP.

ciany przyziemia KA b  przy pod odze ob one coko em ceramicznym. Wewn trzne tynki
komory armaturowej s  g adkie dodatkowo malowanie farb  przeciwgrzybiczn . Zewn trzne
zako czenie tworzy tynk wapienno cementowy g adki z akrylowym malowaniem zewn trznym
w kolorze jasna ochra z coko em z tynku marmurowego akrylowego KULIRPLAST kolor br zowy.
Mur zewn trzny z elbetonu cc 1, 0 m pod uporz dkowaniu terenu wyposa y si  w izolacj
z ekstradowanego styropianu grubo ci. 50 mm z materia em ochronnym a obiekt si  obsypie
wykopan  ziemi .  Mury obwodowe zasypanej cz ci nadziemnej wyposa y si  w wodoszczeln
izolacj  2x SKLOBIT z ochronn  tekstyln .
Uporz dkowany i wyprofilowany nasyp zbiornika pokryje si  humusem i obsieje traw . Stromy stok
nad zbiornikiem nale y cz ciowo poprawi  do nachylenia 1: 1, 5 a u podstawy stoku jest
proponowane koryto odwadniaj ce.  Wokó  komory armaturowej wykona si  okapowy chodnik z
kostek betonowych HBB 50/50/6 do pod a piaskowego grubo ci. 100 mm. Przy drzwiach
wej ciowych jest proponowany betonowy blok z betonu C 16/20. Problemy bywaj  cz sto
z wykonaniem okapowego chodniku w nasypowej cz ci wokó  komory armaturowej. Prace te nale y
wykona  po przezimowaniu i usadowieniu nasypu. Wszystkie rozwi zania widoczne s  z rysunkowej
cz ci dokumentacji projektowej.



Ruroci gi zewn trzne s  cz ci  samodzielnej cz ci projektowej Dokumentacja „SO 06 Ruroci gi
zewn trzne“.

6.1.3.7.4.4 Mur podporowy
Dla zaczepienia stoku odsypu zbiornika jest proponowana w dolnej cz ci stoku od strony
komunikacji mur podporowy. Jest on proponowany z betonu C 25/30-XC4,XF1-Dmax16-S2
z pomocniczym uzbrojeniem kratami KARI  8 mm z oczkami 100/100 mm przy obu
powierzchniach. Lico muru podporowego b dzie wyposa one w oblicówk  z kamienia t uczniowego.
Mur b dzie rozdzielony szczelinami dylatacyjnymi na odcinki mak. d ugo ci 6, 0 m, za okapem muru
powinien by  zag szczony zasyp z przepuszczalnego niezamarzaj cego materia u.

6.1.3.7.4.5 Ogrodzenie zbiornika
Istniej ce ogrodzenie terenu SUW w cz ci si  zdemontuje w miejscu przysz ej budowy zbiornika
w d ugo ci cc 26, 0 m. Nowe ogrodzenie jest proponowane w niezb dnym zakresie do zabezpieczenia
wst pu na teren i nawi zuje na istniej ce ogrodzenia.  B dzie ono wykonane z siatki drucianej 1, 75 m
z jedn  lini  drutu kolczastego na s upkach betonowych wysoko ci 2, 5 m zainstalowanych do
betonowych fundamentów o ca kowitej d ugo ci ok. 42, 0 m.

6.1.3.7.4.6 Sk ady konstrukcji
Sk ad „A“

1x malowanie penetracyjne + 2 x roztwór  (cc 1, 0 m pod terenem ok ad ektsrudowanym
styropianem grubo ci. 50 mm + geotkanina)
poprawienie powierzchni
ciana z wodoszczelnego elbetonu C 25/30-XC2-Dmax16-S2 (mak. przeciek 50 mm

wed ug EN 12 390-8) grubo ci. 300 mm
poprawienie powierzchni
przetarcie mlekiem cementowym

Sk ad „B“

1 x malowanie penetracyjne + 2 x suspensja asfaltowa
poprawienie powierzchni
ciana z wodoszczelnego elbetonu C 25/30-XC2-Dmax16-S2 (mak. przeciek 50 mm

wed ug EN 12 390-8) grubo ci. 300 mm
poprawienie powierzchni
cementowa zaprawa wodoszczelna z atestem dla styku z wod  pitn

Sk ad „C“

nasyp ziemie grubo ci. mak. 300 mm z utwardzeniem
folie dachowa hydro-izolacyjna z PCV-P grubo ci. 3 mm, na dolnej stronie podk adka z
nietkanej tkaniny
techniczny materia  syntetyczny 350 g/m2, grubo ci. 4 mm
3x hydro-izolacyjny pas z oksydowanego asfaltu, no na wk adka z tkaniny szklanej, górne
lico mia ki podsyp, dolne lico PE folia
styropian pianowy grubo ci. 50 mm zacierany asfaltowym pasem
styropian pianowy grubo ci. 50 mm (usztywniony, wytrzyma  ma przej cie cz owieka)
malowanie penetracyjne + pas hydro-izolacyjny asfaltowy z glinow  no  wk adk ,
górne lico mia ki, dolne lico PE folia
elbetonowa membrana w nachyleniu grubo ci. 50-100 mm C 20/25-XC2-Dmax16-S3 +

uzbrajaj ce sieci 5 mm, oka 100x100 mm przy obu powierzchniach
stopnie elbetowe podpi te panele SPIROLL grubo ci. 200 mm



poprawienie podsufitki
cementowa zaprawa wodoszczelna z atestem dla kontaktu z wod  pitn

Sk ad „D“

cementowa zaprawa wodoszczelna z atestem dla kontaktu z wod  pitn
nasypowa zaprawa betonowa c 25/30 grubo ci. 20-100 mm
dno z wodoszczelnego elbetonu C 25/30-XC2-Dmax16-S2 (mak. przeciek 50 mm
wed ug EN 12 390-8) grubo ci. 350 mm
podk adowy beton C 12/15 grubo ci. 100 mm
zag szczony wirowo-piaskowy podsyp grubo ci. 200 mm

Sk ad „E“

cementowa zaprawa w sk onie C 16/20 grubo ci. 20-40 mm
dno z wodoszczelnego elbetonu C 25/30-XC2-Dmax16-S2 (mak. przeciek 50 mm
wed ug EN 12 390-8) grubo ci. 300 mm
podk adowy beton C 12/15 grubo ci. 100 mm
zag szczony wirowo-piaskowy podsyp grubo ci. 200 mm

Sk ad „F“

tabele dachowe ze stalowej arowo ocynkowanej blachy z warstw  plastiku na górnej
stronie
deski 40/60 mm
deski poprzeczne 40/60 mm (szczelina powietrzna)
dyfuzyjna kontaktowa folia
izolacja cieplna z we ny mineralnej godna do dachów stoczystych grubo ci. 100 mm
mi dzy krokwie 100/140 mm
paroszczelna PE folia
profil stalowy i 500 mm dla kotwienia pod sufitowej konstrukcji
gips-kartonowe deski RIGIPS RFI 15 przeciwpo arowe impregnowane do wilgotnego
rodowiska

Sk ad „G“

tabele dachowe ze stalowej arowo ocynkowanej blachy z warstw  plastiku na górnej
stronie
deski 40/60 mm
deski poprzeczne 40/60 mm (szczelina powietrzna)
dyfuzyjna folia kontaktowa
krokwie 100/140 mm
przestrze  strychowa
asfaltowa tektura na sucho
cieplna izolacja wata mineralna grubo ci. 100 mm
paroszczelna PE folia
konstrukcja stropowa
tynk wapienno cementowy + 2x malowanie anty-grzybicze

Dalsze szczegó y prac znajduj  si  w dokumentacji wykonawczej.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola zwi zana z wykonaniem w/w robót powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych bada  uznaje si  za
dobre, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z



wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie. Kontrola zwi zana jest równie  ze
sprawdzeniem zgodno ci robót z zaleceniami producentów wbudowanych materia ów i urz dze .
Kontrola, jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce badania zgodno ci z Dokumentacj
Projektow :
- sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonanych robót z
Dokumentacj  oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów
- badanie materia ów u ytych do remontu nast puje przez porównanie ich cech z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów okre laj cych,
jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi i warunkami
okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub odpowiednie
badanie specjalistyczne.

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  prac jest  1 m2, 1 mb, 1 kg, 1 m3.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1 Odbiór techniczny cz ciowy
Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie
wykonywania robót – Dziennik Budowy
dokumenty dotycz ce, jako ci wbudowanych materia ów.

9.2 Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym prac nale y sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj
techniczn  (po uwzgl dnieniu udokumentowanych odst pstw), z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunków technicznych.
W szczególno ci nale y skontrolowa :

ycie w ciwych materia ów i elementów
prawid owo  wykonania prac malarskich
prawid owo  wykonania prac posadzkarskich.



10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-921 E-05009141 Ochrona przeciwpora eniowa.
PN-91/E-05009801 Sanitariaty.
PN-EN ISO 10545-1:1999  P ytki ceramiczne
PN-EN 13964: 2004 U Sufity podwieszane
PN-EN 1937:2001 Zaprawy szpachlowe
PN-75/B-10121 Ok adziny z p ytek ceramicznych
PN-63/B-10145 Posadzki z p ytek ceramicznych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa.
Ochrona przeciwpora eniowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego.
Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego.
Obci alno  d ugotrwa a przewodów.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe.
Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada .

Normy, przepisy, warunki techniczne i instrukcje wymienione wy ej w ST.



B. REMONT STUDNI NR 10, IMKA 1, 2, 3 i 4 oraz ZBIORNIKA
WODY DO P UKANIA

1. WST P
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce
wykonania i odbioru:
- remont Zbiornika wody do p ukania
- remont Studni Nr.10 oraz studni IMKA Nr.1,2,3,4.

1.2 Zakres stosowania ST.
ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia i odbioru robót zgodnie z e specyfik
ag  techniczn

Zakres prac obejmuje:
1.3.1  Rozbiórka cembrowiny studni - CPV 45111000-8
1.3.2  Monta  obudów z polietylenu - CPV 45210000-2
1.3.3  Prace elektryczne i monta  szafy sterowniczej i falownika - CPV 45311000-0
1.3.4 Monta  zestawu pompowego z orurowaniem ze stali nierdzewnej - CPV 45210000-2
1.3.5 Monta  zestawów pompowych 4 szt na studniach IMKA z orurowaniem PVC

- CPV 45210000-2
1.3.6 Monta  wodomierzy
1.3.7  Naprawa pokrywy zbiornika –wymiana i naprawa zamontowania w azu

1.4 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót:

remont Zbiornika wody do p ukania
remont Studni Nr.10 oraz studni IMKA Nr.1,2,3,4.

1.5 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w ST s  zgodne z odpowiednimi okre leniami podanymi w opracowaniu „Ogólne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót” oraz PN.

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIA Y.
wg cz ci A

3. SK ADOWANIE.
wg cz ci A

4. SPRZ T



wg cz ci A

5. TRANSPORT
wg cz ci A

6. WYKONANIE ROBÓT
wg Wymaga  ogólnych

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
wg cz ci A

8. OBMIAR ROBÓT
wg cz ci A

9. ODBIÓR ROBÓT
wg cz ci A



C. RUROCI G WODY SUROWEJ ZE STUDNI NR 10

I. ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

1. WST P
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych poni ej .

1.3 Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.

Zakres prac obejmuje:
Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej i darni zgodnie z wymogiem dokumentacji technicznej i
Raportem oddzia ywania projektu na rodowisko i obszary Natura 2000 ,który jest integraln  cz ci
projektu technicznego .
Wykopy
wykopy fundamentowe liniowe dla budowy wodoci gu- z odwozem samochodami
samowy adowczymi
Podsypki
podk ad pod sie  wodoci gow  zewn trzna wykonany z piasku
Zasypki

czne i mechaniczne zasypanie wykopów gruntem z onym na odk ad z zag szczeniem gruntu
warstwami do Id > 0,5
Transport gruntu
za adowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody samowy adowcze, przewóz i wy adunek na
wskazanym przez Inwestora miejscu - na odleg  do 1 km.

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
wykopy
wykopy szeroko- i w sko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urz dze  instalacji
podziemnych ,
zasyp
wype nienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zag szczeniem,
ukopy
pobór ziemi z odk adu, wydobyta ziemia zostaje u yta do budowy nasypów lub wykonania zasypów
lub wywieziona na sk adowisko,
wykopy jamiste



wykopy oddzielne ze skarpami lub o cianach pionowych,
sk adowisko
miejsce tymczasowego lub sta ego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi ro linnej z wykopów,
pozyskania i koszt utrzymania obci a wykonawc ,
plantowanie terenu
wyrównanie terenu do zadanych projektem rz dnych, przez ci cie wypuk ci i zasypanie  wg bie
o wysoko ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
Budowla ziemna
budowla wykonana gruncie spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

boko  wykopu
ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop p ytki
wykop, którego wysoko  Jest mniejsza ni  1 m.
Wykop redni
wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop g boki
wykop, którego wysoko  przekracza 3 m
Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów.
Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenie gruntu, okre lana wg
wzoru:

ds

d
s P

PI

gdzie:
Pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds.- maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona
w normalnej próbie Proctora (Mg/m3), zgodnie z PN-B-04481, s ca do oceny zag szczenia gruntu
w robotach ziemnych, badania zgodne z norm  BN-77/8931-12, (Mg/m3),
Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych,
okre lona wg wzoru:

10

60

d
dU

gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)
d10- rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, ich zgodno  z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIA Y
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót b cych przedmiotem niniejszej ST s :
grunt z wykopu - do wykonania nasypów.
Grunty z wykopu musz  uzyska  akceptacj  Kierownika Projektu.
Przydatno  materia ów na nasyp nale y okre li  po wykonaniu nast puj cych bada :
wska nik ró noziarnisto ci > 5,



wska nik piaskowy > 35,
wodoprzepuszczalno  K > 8 m/dob .
Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Kierownika Projektu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania i wydobywania materia ów oraz
odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Kierownika Projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie
Do zasypywania r cznego wykopów gruntem z onym na odk ad mo e by  u yty grunt wy cznie z
tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze  takich jak ziemia ro linna, odpadki
materia ów budowlanych itp.

2.1.OBUDOWA WYKOPÓW

pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia cian wykopu
stal profilowa St 3SX
stal zbrojeniowa A -1 (St 3SX)
wi zki szyn
beton B20
beton B15
rozpory z okr glaków z drewna sosnowego K27
folia chemoodporna
materia y izolacyjne.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1.Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za
pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej
ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzanymi przez

by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Kierownikowi Projektu
Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki wykonywania
robót w strefie tego uzbrojenia.
Przed przyst pieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma w miejscach
wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, kabli elektrycznych i teletechnicznych i innych. W
wypadku ich istnienia nale y przedsi wzi  odpowiednie rodki ich zabezpieczenia: zaniecha  pracy
koparkami, omami, kilofami itp., zwi kszy  nadzór i ostro no  pracy. W miejscach ruchliwych
wykopy zabezpieczy  barierami. Dla przej  wykona  mostki o szeroko ci 0,7m z por czami.
Zasypk  przewodów nale y wykona  z materia ów niepowoduj cych uszkodzenia przewodu, grubo
warstwy ochronnej wynosi 30 cm (po zag szczeniu) s cy do wykonania wype nienia. Materia

cy do wykonania wype nienia musi spe nia  te same warunki, co materia  do wykonania pod a,
wype nienie dooko a ruroci gu mo e by  gruntem z wykopu, je li ten grunt spe nia powy sze
wymagania.
. Wykopy g bsze (powy ej 1,0 m) oraz mokre nale y obudowa . Zastosowa  obudow  z pali
szalunkowych KS 3.25, zimnogi tych, uk adanych poziomo, rozpartych rozporami z okr glaków
drewnianych. Jako bale podrozporowe zastosowa  belki stalowe z kszta towników wynikaj cych z

boko ci wykopów, nawodnienia i obci enia u ytkowego naziomu.



Rozbieranie umocnie cian wykopów powinno by  przeprowadzone stopniowo w miar  zasypywania
wykopów, poczynaj c od dna wykopu.
Do wysoko ci ok. 0,40 m ponad górn  kraw  ruroci gu nale y go zasypywa  r cznie z tym, e
grubo  jednorazowo ubijanej warstwy nie mo e by  wi ksza ni  20 cm, Zasypywanie i ubicie gruntu
powinno nast powa  równocze nie po obu stronach ruroci gu. Dalsze zasypywanie wykopu, je li
ciany s  umocnione, powinno by  dokonywane r cznie, a przy braku umocnienia mo na stosowa

sprz t mechaniczny.
Ziemi  nale y dowozi  z miejsca chwilowego sk adowania rodkami transportu ko owego, b
pobiera  z miejsca sk adowania przy wykopie i uk ada  warstwami o grubo ci zale nej od u ytego
sprz tu i zag szcza  do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia. Wska nik ten powy ej 30
cm od wierzchu rury powinien by  równy wska nikowi zag szczenia gruntu rodzimego, natomiast w
bezpo rednim s siedztwie rur powinien wynosi  0.95 w przypadku gruntów niespoistych i 0.92 w
przypadku gruntów spoistych (metoda badawcza 1 i 3 wed ug normy PN-88/B-04481). Wilgotno
gruntu w czasie jego zag szczenia powinna by  zbli ona do optymalnej Je eli wilgotno  wynosi
mniej ni  80% wilgotno ci optymalnej grunt nale y polewa  wod , natomiast gdy przekracza 120%
grunt nale y przesuszy  naturalnie lub sztucznie Wilgotno  nale y okre li  laboratoryjnie zgodnie z
norm  PN-B-88-B-04481.
Robót nie nale y prowadzi , je eli grunt jest zamarzni ty lub nawodniony po opadach.
W oparciu o zakres stosowania poszczególnych odwodnie  w gruntach jednorodnych przewiduje si
zastosowanie nast puj cych metod odwodnienia wykopów:

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych,
odwodnienie wg bne.

Odwodnienie bezpo rednie (powierzchniowe ujmowanie wody gruntowej) mo na stosowa  przy
maksymalnej depresji dla gruntów:

piasek redni - do ok. 1,0 m
piasek drobny - do ok. 0,70 m
piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Dla osi gni cia wi kszych g boko ci odwodnienia nale y stosowa  odwodnienie wg bne za pomoc
ig ofiltrów zwyk ych tzn. wyposa onych w samozasysaj ce agregaty pompowe. Aby zapobiec
powstawaniu zjawiska kurzawki nale y spe ni  dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by  tak prowadzone aby nigdy nie mog o nast pi
up ynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nast pi  prze om gruntu,
wykonanie w ciwego drena u dna wykopu wraz ze studzienkami czerpalnymi,

Roboty nale y wykona  zgodnie z projektem, a tak e zgodnie z przepisami BHP i ruchu ko owego.

3.2 Wykopy
Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno
rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.
Przed rozpocz ciem i w trakcie wykopów nale y wykonywa  pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i ustawieniem ko ków kierunkowych, aw wysoko ciowych i reperów pomocniczych, z
wyznaczeniem kraw dzi wykopów, niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu.
Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety tak, aby by
umo liwiony odp yw wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem dok adno ci robót.



Ziemi  nale y odspaja  w sposób ci y i w ilo ci potrzebnej dla pó niejszej zasypki sk adowa
wzd  wykopu w sposób i w odleg ci umo liwiaj cej bezpieczny dost p do wykopu, a tak e nie
powoduj cy obci enia i uszkodzenia cian wykopu oraz zak óce  ruchu.
Wykopy pod ruroci gi nale y wykonywa  pocz tkowo do g boko ci mniejszej od projektowanej o
0,1-0,2 m, a nast pnie pog bi  do g boko ci w ciwej tu  przed uk adaniem fundamentu ciany lub
ruroci gu. Bezwzgl dnie trzeba unika  lokalnego przekraczania g boko ci wykopu, a nast pnie
dosypywania gruntu. Ponadto nale y wyrówna  i zag ci  dno wykopów.

Zabezpieczenie skarp wykopów
Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie nast puj cych
bezpiecznych nachyle  skarp:

w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1,
w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko  równej 3-
krotnej g boko ci wykopu powierzchnia powinna by  wolna od nasypów
i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle ,
stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych
czynników.

Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10cm.

Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów
Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubo ci 20cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by
usuni ta bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu
projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z In ynierem celem podj cia odpowiednich
decyzji.

3.3 Podsypki
Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Projektu,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podsypki
Uk adanie podsypki powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.
Przed rozpocz ciem wykonania podsypki dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków
materia ów budowlanych i dokonana ewentualna wymiana gruntu.
Uk adanie podsypki nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw . Ca kowita
grubo  podsypki wed ug projektu. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu.
Przewody nale y u  w wykopie, w gruncie istniej cym z nienaruszon  jego struktur . W wypadku
naruszenia istniej cej struktury lub w nawodnionych gruntach spoistych nale y wykona  podsypk .
Winna ona by  wykonana z piasku odpowiednio zag szczonego grubo  podsypki 10 cm lub w
wypadku gruntów kamienistych albo nawodnionych - 20 cm. W przypadku rur z PEHD  podsypka
powinna spe nia  nast puj ce wymagania:



nie powinna zawiera  cz stek wi kszych ni  0,002 m,
nie powinna by  zmro ona,
nie powinna zawiera  ostrych kamieni lub innego rodzaju amanego materia u.

Rury musz  by  uk adane tak, eby podparcie ich by o jednolite.
Pod e nale y tak wyprofilowa , aby rura spoczywa a na nim jedn  czwart  swej powierzchni.

3.4 Zasypki i wymiana gruntu
Zezwolenie na rozpocz cie zasypek i wymian  gruntu
Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia
Kierownika Projektu, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypk
przewodów nale y wykona  z materia ów niepowoduj cych uszkodzenia przewodu, grubo  warstwy
ochronnej wynosi 30 cm (po zag szczeniu) s cy do wykonania wype nienia. Materia  s cy do
wykonania wype nienia musi spe nia  te same warunki, co materia  do wykonania pod a,
wype nienie dooko a ruroci gu mo e by  gruntem z wykopu, je li ten grunt spe nia powy sze
wymagania.

Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim
robót.
Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów
budowlanych i mieci.
Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami grubo ci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi
tarczami,
0,40 m - przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi.

Wspó czynnik zag szczenia powinien by  osi gni ty jak to zosta o okre lone w dokumentacji
technicznej, nie ni szy ni  Is = 0,95, zgodnie z próbami Proctora.
Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie
powoduj cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

4. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
W sprawdzeniu i odbiorze robót ziemnych powinien uczestniczy  uprawniony geolog szczególnie
przy okre laniu gruntu wymagaj cego wymiany.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami z pkt. 6.
Przy wykonywaniu wykopów pod ruroci g i studnie kontroli podlegaj :

usytuowanie pocz tku i ko ca wykopu oraz lokalizacja studni dopuszczalne odchy ki
wynosz  ± 5 cm w planie ± 1 cm w profilu,

ugo  ci gu - pomiaru nale y dokona  ta  miernicz , a dopuszczalne odchy ki do
± 50 cm,
równo  dna wykopu - sprawdzenie dokonuje si at  d ugo ci 4 m co 20 m
dopuszczalne odchy ki wynosz  ± 3 cm,

boko  wykopu - pomiaru nale y dokona  niwelatorem co 20 m i dla ka dej studni,
a dopuszczalne odchy ki wynosz  + 8 cm i - 5 cm,
spadki dna - pomiaru nale y dokona  niwelatorem co 20 m oraz na dowolnym
odcinku d ugo ci 20 m co 1 m dopuszczalne odchy ki wynosz  10%, przy czym
dopuszcza si  sporadycznie wyst powanie spadku zerowego na d ugo ci 1 m, lecz nie
cz ciej ni  raz na 10 m,
szeroko  dna - pomiaru nale y dokona  ta  miernicz  co 20 m, a dopuszczalne
odchyli wy nosz +10 cm \ -5 cm,



po enie osi pod nej - kontroli dokonuje si  ta  miernicz  w stosunku do
za onej osnowy budowlano-monta owej lub osi toru co 100 m na odcinkach
prostych i w ka dym punkcie za amania trasy. Dopuszczalne odchy ki wynosz  ± 5
cm,
grubo  podbudowy - dopuszczalna odchy ka mierzona co 20 m wynosi 15 %,
rodzaj i jako  wykonanego zabezpieczenia cian wykopów.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu czy usuni to
umocowanie cian oraz czy grunt u ywany do zasypki wolny jest od kamieni
Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wska nik zag szczenia wykonanej zasypki na
ka dej dziennej dzia ce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wska nika
zag szczenia w stosunku do zak adanego nie mo e by  wi ksze ni  0.04, przy czym mo e ono
wyst powa  maksymalnie w 20% losowo pobranych próbach. Wykonawca zapewnia obs ug

asnego laboratorium lub wspó pracuj cego dla konkretnego zadania.
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Kierownik Projektu.

5. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty uj te w pkt. 1 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad uj tych w
specyfikacji technicznej Wymagania ogólne.

6. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania

przy odbiorze.
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
BN-7718931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.
BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN-298-l: 1999  Rury i kszta tki kamionkowe i ich pod czenie do sieci drena owej i

kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i

mieszanki.
PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1: 1999  Badania podstawowych w asno ci kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okre lenia. Podzia  i opis gruntów.
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MO ZNiL z 1994r.
oraz inne obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.



II.  SIE  WODOCI GOWA
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów             45231300-8

1. WST P
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z budow  sieci wodoci gowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z budow  sieci wodoci gowej.

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie sieci wodoci gowej ci nieniowej ze studni nr 10 do SUW w Da czowie
Zakres robót obejmuje wykonanie sieci przesy owej z rur PEHD SDR 11 Ø 160 mm wykopy liniowe
pod przewody wodoci gowe z umocnieniem i zasypaniem podsypk  i obsypk  z piasku,

monta  ruroci gów sieci wodoci gowej z rur PCV ø 160 na odcinku 3060 mb wraz z
wykopami, podsypk , obsypi  oraz zaspaniem wykopów wraz z zag szczeniem gruntu,
przeciski pod przeszkodami , potok  Klikawa i droga nr 8 i drogi powiatowej w
Da czowie – 3 przeciski oraz potok Da czówka – 3 przeciski .
Rura przewodowa wprowadzana do rury os onowej musi by  wyposa ona w oryginalne

ozy prowadz ce rozmieszczone na rurze co 40 cm
Budowa komór armaturowych z kr gów betonowych – 3 szt z zasuwami i zaworami
napowietrzaj co- odpowietrzaj cymi
monta  armatury,
próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowej,
dezynfekcja i p ukanie przewodów,
oznakowanie trasy wodoci gu ta  koloru niebieskiego,
zasypywanie wykopów wraz z zag szczeniem gruntu,

1.4.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, oraz za zgodno  z ST, dokumentacj
projektow  i poleceniami kierownika Projektu.

2. MATERIA Y
Materia y dotycz ce robót ziemnych
Wg specyfikacji technicznej
Materia y dotycz ce sieci wodoci gowej
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót b cych przedmiotem niniejszej ST s :

rury  PEHD  100 Dn 160 SDR 11  Wawin  lub Gamrat
kszta tki  PEHD 100  Dn 160 SDR 11 tego  samego  producenta co rury
kszta tki eliwne ci nieniowe ko nierzowe  PN 16
zasuwy z obudow   z zawory odpowietrzaj ce  Hawel lub równorz dne

Wy ej wymienione materia y nale y dostarczy  na budow  ze wiadectwami jako ci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materia y, nale y sprawdzi  pod wzgl dem



kompletno ci i zgodno ci z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzi  ogl dziny stanu
materia ów (p kni cia, ubytki, zagniecenia).
Sk adowanie materia ów
Pod e, na którym sk aduje si  rury, musi by  równe, rura musi by  podparta na ca ej d ugo ci.
Wysoko  stosu rur nie mo e przekracza  1.0 m. Wymagania techniczne dla rur powinny by  podane
przez Producenta. Armatur , urz dzenia nale y sk adowa  w zamykanych magazynach. Rury
przechowywa  w pomieszczeniach suchych i czystych. Uk ada  na g adkim i czystym pod u w
stosach do 0,5 m, na spodzie wi ksze rednice, a mniejsze na górze.
Wyroby z tworzyw sztucznych s  podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi zku z czym:

a) nale y chroni  je przed uszkodzeniami pochodz cymi od pod a, na którym s  sk adowane lub
przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niew ciwych urz dze  i metod prze adunku,

b) rury w prostych odcinkach, sk adowa  w stosach na równym pod u, na podk adach drewnianych
o szeroko ci nie mniejszej ni  0,1 m i w odst pach l do 2 metrów. Nie przekracza  wysoko ci
sk adowania ok. l m dla rur o mniejszych rednicach i 2 m dla rur o wi kszych rednicach (je li szczegó owe
wymagania nie stanowi  inaczej).

c) szczególnie nale y zwraca  uwag  na zako czenia rur i zabezpiecza  je (ko paki, wk adki itp.).
d) nie dopuszcza  do sk adowania w sposób, przy którym mog yby wyst pi  odkszta cenia (zagi cia,

zagniecenia itp.) - w miar  mo liwo ci przechowywa  i transportowa  w opakowaniach fabrycznych.
e) niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wi zek lub kr gów po pod u.
f) zachowa  szczególn  ostro no  przy pracach w obni onych temperaturach zewn trznych, poniewa

podatno  na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
g) transport powinien by  wykonywany pojazdami o odpowiedniej d ugo ci, tak by wolne ko ce

wystaj ce poza skrzyni adunkow  nie by y d sze ni  l metr. Natomiast rury w kr gach powinny w
ca ci le  na p asko na powierzchni adunkowej.

h) kszta tki, z czki i inne materia y powinny by  sk adowane ,w sposób uporz dkowany z zachowaniem
wy ej omawianych rodków ostro no ci.

Tworzywa sztuczne maj  ograniczon  odporno  na podwy szon  temperatur  i promieniowanie UV,
w zwi zku, z czym nale y chroni  je przed:

ugotrwa  ekspozycj  s oneczn  i temperatury minusowe,
nadmiernym nagrzewaniem od róde  ciep a,

Wszystkie materia y i urz dzenia przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania i wydobywania materia ów oraz
odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu

3. SPRZ T
Do wykonania robót b cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj cy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprz t:

Urz dzenie do wykonywania spuszczania rur do wykopów,
Klucze monterskie do rur,
Agregat pr dotwórczy,
kompresor ,
pompa do pompowania wód gruntowych,
Zgrzewarka doczo owa
Zgrzewarka elektrooporowa
Urz dzenie do przecisków poziomych w gruntach kategorii III-V



Wykonawca jest  zobowi zany  do  u ywania jedynie  takiego   sprz tu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót.
Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyska  akceptacj  Kierownika Projektu
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego, urz dze  i urobku z robót ziemnych stosowa
nast puj ce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru rodki transportu:

a) Samochody samowy adowczy do 5 T
b) Samochody skrzyniowy  6-12 T

Rury
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y ustawi  równomiernie na ca ej powierzchni adunku, obok siebie i zabezpieczy
przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Rury powinny by  uk adane w pozycji
poziomej wzd rodka transportu. Wy adunek rur powinien odbywa  si  z zachowaniem wszelkich
rodków ostro no ci uniemo liwiaj cy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca  ze rodków

transportowych, lecz roz adowa  po pochy ych legarach. Ponadto, przy za i wy adunku oraz przewozie
na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów aktualnie obowi zuj cych w transporcie
drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny by  przewo one w pozycji poziomej i nale y
je zabezpieczy  przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nale y
przestrzega  przepisów obowi zuj cych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska  akceptacj  Inspektora
Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z wykonaniem
przy czy wody kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynkach. Roboty instalacyjne nale y
wykonywa  zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania robót budowlano-monta owych" cz. II.
Instalacje sanitarne i przemys owe.

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e
kierownikowi Projektu.
Ponadto Wykonawca dokona:

próbnych przekopów celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia
wskazanego na mapie uzbrojenia,



wykona niezb dne drogi tymczasowe, zasilanie w energi  elektryczn  i wod  oraz
odprowadzenie cieków,
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi ko owe)

5.2 Roboty ziemne
Wg specyfikacji technicznej

5.3 Roboty monta owe
Monta  przewodów w wykopie
Rury mo na opuszcza  do wykopu  r cznie przy pomocy lin konopnych.
Uk adanie odcinka przewodu odbywa si  na przygotowanym pod u. Pod e profiluje si  w miar
uk adania przewodu, a grunt z pod a wykorzystuje si  do stabilizacji u onej ju  cz ci przewodu
poprzez zag szczenie po jego obu stronach..
Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby osie czonych odcinków przewodu pokrywa y si .
Przewód po u eniu powinien ci le przylega  do pod a na ca ej swej d ugo ci w co najmniej 25%
jego obwodu.
Nie wolno wyrównywa  kierunku u enia przewodu przez podk adanie pod niego twardych
elementów, takich jak np. kawa ki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi u onego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza
0,01 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równie  przy zmianie kierunku rur le cych, nale y
zwróci  uwag  na to, aby nie przekroczy  dopuszczalnego minimalnego promienia za amania, który
dla rur PE – PVC, mo e wynosi  50 x D (D - rednica zewn trzna).
Uk adanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywa  si  na
przygotowanym pod u.
Po czenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem ju  u onym mo na wykonywa  na poboczu
wykopu lub te  w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz tu do czenia.

cza powinny pozosta  ods oni te do czasu przeprowadzenia próby na szczelno  przewodu.

boko  u enia przewodów
Przewody  powinny by  u one w gruncie w sposób uniemo liwiaj cy:

zamarzanie  wody w okresie zimowym,
uszkodzenia pod wp ywem obci  zewn trznych,
niekorzystny wp yw uzbrojenia podziemnego (obci enie fundamentami itp.).

boko  u enia przewodów bezpo rednio w gruncie i bez dodatkowych rodków
zabezpieczaj cych ustala ogólna norma. Wg tej normy g boko  u enia przewodów powinna by
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rz dnej terenu by o wi ksze ni  umowna

boko  przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane warto ci przykrycia przewodu powinny
by  takie jak w tablicy poni ej.

boko  przemarzania gruntu
hz (m)

boko  minimalna u enia
przewodu hu (m)

1.2 1.4.
1.4 1.6

W przypadku konieczno ci u enia przewodów na mniejszych g boko ciach, w celu zabezpieczenia
przed zamarzaniem, przewody powinny by  ocieplone, np. we , warstw la uzupe niaj cego

dan  g boko  przykrycia (warstwa la nie mo e mie  bezpo redniego kontaktu z rur  z
tworzywa sztucznego)..



Zasuwy oraz wszelkie kszta tki odga zieniowe montowa  zgodnie z dokumentacj  techniczn .
Zasuwy s  montowane w wykopie, w przypadku zasuw ma ych rednic do 160mm mo na je
montowa  na powierzchni terenu i jako zmontowany w ze  z kszta tkami przej ciowymi opuszcza  do
wykopu. Ka da zasuwa eliwna powinna spoczywa  na betonowym pod u. Natomiast zasuwy z
PVC (o rednicy do 160mm) nie wymagaj  fundamentowania.
Skrzynki zasuwowe powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  poprzez np. utwardzenie
powierzchni wokó  skrzynki.

Przej cia przewodu przez przeszkody terenowe
Przej cia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi o istotnym znaczeniu komunikacyjnym itp.
powinny by  wykonywane dok adnie wg ustale  i pozwole  wydanych przez ich w cicieli.
Ustalone warunki budowy takiego przej cia obejmuj  miedzy innymi: rodzaj materia u rury
os onowej, d ugo ci i g boko ci przej cia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp.
Niemniej, przy wykonywaniu przej  powinny by  przestrzegane warunki opisane ni ej :

w przypadku w skich i  o ma ym lub niewielkim znaczeniu komunikacyjnym dróg, mo na
prowadzi  przewody bez rury os onowej - nale y przy tym zachowa  g boko
przykrycia co najmniej 1,5 m. W wi kszo ci trudnych przypadków, takich jak przej cia
pod drogami o intensywnym ruchu itp., przewody nale y prowadzi  w rurach
os onowych.
sposób instalowania rur os onowych wynika z przyj tej technologii i najcz ciej polega na
przeciskaniu lub przeci ganiu pod przeszkod . Rurami os onowymi mog  by  rury
stalowe, eliwne, a tak e z PVC-PE o rednicy umo liwiaj cej umieszczenie przewodu z
kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo cianki rury
os onowej powinna by  okre lona w dokumentacji i uzasadniona wzgl dami
wytrzyma ciowymi.
przewód mo e by  umieszczony wspó osiowo z rur  os onow  lub w inny sposób
gwarantuj cy stabilno  u enia oraz swobodne (bez dotykania do cianki rury
os onowej) po enie z cz.
 nale y unika  umieszczania z cz w rurze os onowej. Ale je li jest to konieczne z uwagi
na d ugo  przej cia,  nale y przed u eniem przewodu  przeprowadzi  prób
szczelno ci.
wewn trz rury os onowej przewód powinien mie  podparcie (podpory lizgi
przymocowane do przewodu, np. z tworzywa sztucznego,.), których rozstaw powinien
uniemo liwia  powstawanie ugi . Podpory powinny zapewnia  kontakt z przewodem na
30 - 50 % obwodu i mie  szeroko  kilka centymetrów przewodu od 0,5 do 2,0 m.
Rozstaw nale y przyjmowa  dla okre lonej rednicy dok adnie wg danych producenta rur.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
6.1 Przy monta u kontroli podlega:

sprawdzenie jako ci urz dze  i materia ów
wizualna ocena jako ci wykonania zgrzewu rur przez porównanie wymiarów wyp ywki a
wymaganymi kryteriami
ocena jako ci zgrzewów winna by  dokonana za pomoc  przyrz du pomiarowego z
dok adno ci  do 0,1mm.
usytuowanie w planie- pomiar ta  miernicz  we wszystkich pocz tkach, ko cach i we
wszystkich za omach trasy .
dopuszczalne odchy ki wynosz  +5cm



zgodno  z profilem – pomiar wykonuje si  niwelatorem co 20m, oraz na wybranym
odcinku d ugo ci 20m co 1m.
dopuszczalne odchy ki wynosz  +1cm, przy czym dopuszcza si  spadek zerowy na

ugo ci 1m nie cz ciej ni  raz na 10m
próba szczelno ci
sprawdzenie i usuni cie wszystkich usterek

6.2 Próby szczelno ci ruroci gu (armatury) i p ukanie
Po u eniu przewodu w wykopie nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci na ci nienie robocze Pr do
1,2 Mpa, a dla odcinka przewodu o ci nieniu roboczym Pr powy ej 1 Mpa ci nienie próbne
Pp=Pr+0,5Mpa. Próba powinna trwa  30 min. Badania nale y prowadzi  w temperaturze powy ej
0 C. Po przeprowadzeniu bada  ci nieniowych ca  sie  nale y dwukrotnie przep uka  wod . W
czasie próby nale y sprawdzi  szczelno  zamykania zasuw i wszelkich po cze .
W czasie prowadzenia próby szczelno ci nale y przestrzega  nast puj cych warunków:

przewód nie mo e by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej
nie                       mo e by  ni sza ni  1 C.
nape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C,
po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y pozostawi  go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30
minut sprawdza  jego poziom,
w wypadku próby pneumatycznej nape nianie przewodu powietrzem powinno si
odbywa  dwuetapowo z przeprowadzeniem ogl dzin badanego odcinka mi dzy etapami,
po uzyskaniu ci nienia próbnego nale y przewód pozostawi  przez okres do 24 godzin dla
wyrównania temperatury powietrza wewn trz przewodu z temperatur  otoczenia i po tym
czasie nale y przyst pi  do kontrolowania ci nienia (w ciwa próba szczelno ci trwaj ca
nie d ej ni  24 godziny) w odst pach co 30 minut,
ca y przewód mo e by  poddany próbie szczelno ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wyników prób szczelno ci poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z
wyj tkiem miejsc czenia odcinków,

Dezynfekcj  przeprowadzi  roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. W czasie 24
godzin po zako czeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nale y go ponownie wyp uka .
Szczelno  odcinka i ca ego przewodu powinna by  sprawdzona zgodnie z obowi zuj  norm .
Po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób kontrolowany a
przewód powinien by  opró niony z wody.
Z przeprowadzonych prób szczelno ci sieci wodoci gowej nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy
spe nienie wymaganych warunków w obecno ci przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego
i u ytkownika.
Przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji nale y uzyska  od uprawnionych s b wyniki bada
jako ci wody potwierdzaj ce zdatno  jej do picia.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót okre la ilo  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilo  robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksi dze obmiaru.



Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj  akceptacji
kierownika Projektu i musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji.

7.1 Zasady szczegó owe
Przy budowie sieci wodoci gowej maj  miejsce odbiory cz ciowe i odbiory ko cowe. Odbiory
cz ciowe odnosz  si  do poszczególnych etapów robót przed zako czeniem budowy kolejnych
odcinków przewodu, a w szczególno ci robót podlegaj cych zakryciu. W zwi zku z tym, ich zakres
obejmuje:

sprawdzenie zgodno ci wykonanego odcinka z dokumentacj , w tym w szczególno ci
zastosowanych materia ów,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno ci pod a,
podsypki, zasypki, g boko ci u enia przewodu, odeskowania,
sprawdzenie prawid owo ci monta u odcinka przewodu, a w szczególno ci zachowania
kierunku i spadku po cze , zmian kierunku,
sprawdzenie prawid owo ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno ci przy
przej ciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelno ci na
ci nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale y dokona  odbioru ko cowego,
który polega na:

sprawdzeniu protoko ów odbioru cz ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowie  usuni cia usterek i innych niedoci gni , w szczególno ci sprawdzenia
protoko ów z prób szczelno ci,
sprawdzenie aktualno ci dokumentacji technicznej, uwzgl dniaj c wszystkie zmiany i
uzupe nienia.

Odbiory cz ciowy i ko cowy, powinny by  dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i u ytkownika oraz potwierdzone w ciwymi protoko ami.
Je eli w trakcie odbioru jakie  wymagania nie zosta y spe nione lub te  ujawni y si  jakie  usterki,
nale y uwzgl dni  je w protokole, podaj c jednocze nie termin ich usuni cia.

8. NORMY l DOKUMENTY ZWI ZANE
PN-B-88/04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze
BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodoci gowe i

kanalizacyjne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczania gruntu
BN-77/8931-03 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-77/H-04419 Próba szczelno ci.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89204 Rury ci nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
PN-58-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze



BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre lenia.
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany za zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom II
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych
Prawo budowlane z 1994 r.
Instrukcja techniczna GUGiK G-3 - Geodezyjna obs uga inwestycji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - tom II.
Geodezyjna obs uga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 póz. 133 rozdz. 6).


